	序号
	现场问题
	整改建议
	整改后照片

	1
	MTBE合成装置内部分压力表限位红线缺失
[image: D:\微云同步助手\1179608038\在进行的项目\2 罗姆Match试生产\评审\照片\压力表.jpg]
	增设压力表限位红线
	已增设压力表限位红线
[image: ]

	2
	人体静电导除装置设置在爆炸危险区域内
[image: D:\微云同步助手\1179608038\在进行的项目\2 罗姆Match试生产\评审\照片\人体静电释放装置.jpg]
	将人体静电导除装置移至进入爆炸危险区域的主要入口处
	已移至入口处
[image: ]

	3
	MTBE合成装置2层平台一只照明灯的进线压紧器件采用塑料紧固件。
[image: D:\微云同步助手\1179608038\在进行的项目\2 罗姆Match试生产\评审\照片\防爆灯.jpg]
	更换为金属紧固件
	已更换为金属紧固件
[image: ]

	4
	现场查看时，重大危险源安全包保公示牌尚未安装完成
	尽快完成重大危险源安全包保公示牌的安装
	重大危险源安全包保公示牌已安装完成
[image: C:\Users\DELL\Desktop\IMG_20210419_143045.jpg]
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