安全设施验收评价发现问题整改情况的汇总表
	序号
	不符合项内容
	整改采取的措施
	整改前照片
	整改后照片
	整改负责人
	完成
日期

	1 
	炼钢厂房6#门内的立柱缺少绝热保护措施
	已设置耐火保护措施
	[image: ]
	[image: 9cdbedde6c6ae89f4098a20993b01ef]
	炼钢厂
	2021.4

	2 
	8#门内，扒渣机附近立柱和水管均未做耐火保护
	已设置耐火保护措施
	[image: ]
	[image: IMG_20201216_110048]
	炼钢厂
	2021.4

	3 
	8#门内一处耐火砖绝热保护损坏
	已修复耐火保护
	[image: ]
	[image: IMG_20201216_110100]
	炼钢厂
	2021.4

	4 
	搅拌桨升降台周边的护栏门均未加锁
	已增设警示标识，并加插销
	[image: ]
	[image: IMG_20201221_091908]
	炼钢厂
	2021.4

	5 
	除尘器平台上一处直梯顶部未设链条
	已增设链条
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_130708]
	炼钢厂
	2021.4

	6 
	料仓框架顶层除尘器氮气排放口附近未设警示标识
	已增设警示标识
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125531]
	炼钢厂
	2021.4

	7 
	电气室门外无警示标识
	已增设警示标识
	[image: ]
	[image: mmexport1608160834830]
	炼钢厂
	2021.4

	8 
	①料仓框架各层平台有多处穿孔设备周围未设踢脚板

	已增设踢脚板
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125416]
	炼钢厂
	2021.4

	9 
	②脱硫设备各层框架均多有穿孔设备周围未设踢脚板的情况
	已增设踢脚板
	[image: ]
	[image: IMG_20201221_092019]
	炼钢厂
	2021.4

	10 
	氮气储罐排污阀开关状态未挂牌指示。
	已增设指示
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125202]
	炼钢厂
	2021.4

	11 
	干式变压器柜不带自动闭锁功能
	已上锁
	[image: ]
	[image: d6e6c2c5891540d3eb1a9bea8497a45]
	炼钢厂
	2021.4

	12 
	低压配电室未见挡鼠板
	已设置挡鼠板
	[image: ]
	[image: IMG_20210106_104632]
	炼钢厂
	2021.4

	13 
	低压配电室内UPS配电柜前后未设编号
	已增设编号
	[image: ]
	[image: mmexport1608696942313]
	炼钢厂
	2021.4

	14 
	低压配电室内PLC控制盘位号牌设置不规范
	已规范设置位号牌
	[image: ]
	[image: mmexport1608696822600]


	炼钢厂
	2021.4

	15 
	高压配电室内干式变压器无位号牌
	已增设位号牌
	[bookmark: _GoBack][image: ]
	[image: IMG_20201204_132144]
	炼钢厂
	2021.4

	16 
	高压配电室内部分区域缺少绝缘垫
	已增设绝缘垫
	[image: ]
	[image: 1cc2a4e793df646c68f2b7091c5da76]
	炼钢厂
	2021.4

	17 
	料仓框架底层一处电缆盖板缺失
	已补充盖板
	[image: ]
	[image: mmexport1608696847965]
	炼钢厂
	2021.4

	18 
	低压配电室内的电缆槽盖板密封不严
	已将电缆槽盖板密封严实
	[image: ]
	[image: IMG_20210106_104806]
	炼钢厂
	2021.4

	19 
	脱硫设备5层、6层区域积尘现象较重，除尘效果不佳
	更换塑烧板后除尘效果好，地面积灰作业区已安排常规清扫作业，目前除尘效果较好
	[image: ]
	[image: 12eb931e1773a71513a43f5b60c59f7]

[image: b1ac2a77ca0f77381d1338f32a93817]
	炼钢厂
	2021.4

	20 
	料仓框架底层一处氮气排放管，排放口距离作业平台过近
	已更换排放方向
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125225]
	炼钢厂
	2021.4

	21 
	脱硫设备区的除尘器排放口在室内区域排放氮气
	已增设氧气浓度检测报警器
	[image: ]
	[image: da7131e4964730e00d3d22974d7bae5]
	炼钢厂
	2021.4

	22 
	除尘器平台一处氮气管道在室内排放氮气
	已将氮气管道接至室外区域进行排放
	[image: ]
	[image: IMG_20210105_100613]
	炼钢厂
	2021.4

	23 
	高压配电柜屏后存在杂物，影响通行
	已清理杂物
	[image: ]
	[image: mmexport1608696831728]
	炼钢厂
	2021.4

	24 
	低压电气室内电缆进线处未封堵严密
	已进行封堵
	[image: ]

[image: ]
	[image: IMG_20210106_105353]
[image: IMG_20210106_144343]
	炼钢厂
	2021.4

	25 
	氮气储罐未连接到附近的接地线
	已设置接地线
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125212]
	炼钢厂
	2021.4

	26 
	脱硫搅拌装置区液压机区域周围防火隔墙上有孔洞
	已将孔洞进行封堵
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_130103]
	炼钢厂
	2021.4

	27 
	料仓框架底层上作业平台前有杂物影响通行
	已清理杂物
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125326]
	炼钢厂
	2021.4

	28 
	脱硫装置2L平台液压站旁，扒渣区域内检修葫芦吊钩未设置挡板
	已增设挡板
	[image: ]
	[image: mmexport1608696777340]
	炼钢厂
	2021.4

	29 
	行车吊钩未设限重标识
	已增设限重标识
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_140553]
	炼钢厂
	2021.4

	30 
	3层平台上的压缩空气储罐压力表未见限位红线
	已增设红线
	[image: ]
	[image: mmexport1608694740200]
	炼钢厂
	2021.4

	31 
	料仓框架底层立柱一处螺栓未拧紧
	已拧紧
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125149]
	炼钢厂
	2021.4

	32 
	位于LB-V2601设备旁的一处电箱开关损坏

	已修复
	[image: ]
	[image: 27cb32e38cb1aae48db7eb79a4c8d10]
	炼钢厂
	2021.4

	33 
	厂房卷帘门未设置止挡、防坠措施
	已增设防坠落插销
	/
	[image: IMG_20201223_125920]
	炼钢厂
	2021.4

	34 
	氮气储罐周边的管线与相邻铁水运输铁路之间未见隔墙隔离
	已增设隔离墙
	[image: ]
	[image: IMG_20201228_103054]
	炼钢厂
	2021.4

	35 
	氮气储罐旁一段管道锈蚀严重
	已进行除锈
	[image: ]
	[image: 1fdd2701f0d9d64d0b879cfd757bc37]
	炼钢厂
	2021.4

	36 
	料仓框架底层槽车卸车区域未见防撞/限位设施
	已设置防撞设施
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_125142]
	炼钢厂
	2021.4

	37 
	脱硫设备5层下4层扶梯一处警示牌有尖锐部位划手
	已将警示牌尖锐部位进行处理
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_131218]
	炼钢厂
	2021.4

	38 
	配电柜门无故开启
	已关禁闭配电柜门
	[image: ]
	[image: mmexport1608696948827]
	炼钢厂
	2021.4

	39 
	应急电话不可用
	已修复并开通
	[image: ]
	[image: d043da09c6dd31f23199815d926cc6d]
	炼钢厂
	2021.4

	40 
	脱硫设备平台4层润滑油存放平台下方的支撑柱疑似临时措施
	已更换为永久立柱
	[image: ]
	[image: 14e056b467fdb4bb92b06cf6044ac2b]
	炼钢厂
	2021.4

	41 
	现场发现桶装润滑油管理不规范，在设备区临时存放
	已清理，统一存放
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_130955]
	炼钢厂
	2021.4

	42 
	电气室内空调水管道存在接口
	已将空调水管接口进行焊死
	[image: ]
[image: ]
	[image: ]
[image: ]

	炼钢厂
	2021.4

	43 
	配电室内灭火器未定置摆放
	已定置摆放
	[image: ]
	[image: mmexport1608696856532]
	炼钢厂
	2021.4

	44 
	除尘器平台上灭火器箱内仅1只灭火器
	已增设灭火器
	[image: ]
	[image: IMG_20201223_130757]
	炼钢厂
	2021.4

	45 
	液压站区域未见配备灭火器材
	已增设灭火器
	/
	[image: IMG_20201223_130110]
	炼钢厂
	2021.4

	46 
	电气室现场存在水基灭火器
	已清理水基灭火器
	[image: ]
	[image: mmexport1608778163319]
	炼钢厂
	2021.4

	47 
	除尘器平台上灭火器箱内无定期点检记录
	已完善点检记录
	[image: ]
	[image: ]
	炼钢厂
	2021.4

	48 
	电气室出口处一段栏杆未刷色漆
	已刷图色漆
	[image: ]
	[image: IMG_20201225_141828]
	炼钢厂
	2021.4
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安全设施验收评价发现问题整改情况的汇总表  

序号  不符合项内容  整改采取的措施  整改前照片  整改后照片  整改负责 人  完成   日期  

1  炼钢厂房 6# 门内的立柱缺 少绝热保护措施  已设置耐火保护 措施    炼钢厂  2021.4  

8# 门内，扒渣机附近立柱 和水管均未做耐火保护  已设置耐火保护 措施    炼钢厂  2021.4  

8# 门内一处耐火砖绝热保 护损坏  已修复耐火保护    炼钢厂  2021.4  

